VIH/SIR/IP serien fran sn nnnRW1311nnnnn

Starta om varmepumpen och
I&s av givarvardena 2
minuter efter det att
startsekvensen ar klar och
bade flaktmotor och
kompressor gar.

Ar givarvarde A NEJ

Ar skillnaden

0-2 grader lagre an
givarvarde b?

Kommer EE 1
c.a. 3 minuter
efter uppstarten?,

NEJ

storre an
2 grader

NEJ

Kontrollera
for avbrott

i kablaget till
pressostaterna

JA

NEJ

Kontrollera
och justera
vattenflodet

L&s problemet
genom att byta
PC1000

Laga kablaget

Byt

Kontrollera
pressostaterna

pressostaten




