GJPACW1(V)/GJPACW1SO/GJPASRW

Starta om varmepumpen och
l&s av givarvardena 2-3

minuter efter det att

startsekvensen ar klar och

bade flaktmotor och
kompressor gar.

Ar givarvarde C

om givarvarde E2

Kommer EE 4
c.a. 5 minuter
efter uppstarten?,

pa liknande temperatur

Ar givarvarde C
c.a. 10 grader
under givarvarde E?

NEJ

Ar givarvarde A
0-2 grader lagre an
givarvarde b?

NEJ

Troligen
kéldmediabrist,

har 16st ut

lagtryckspressostaten

Kommer EE 4
c.a. 5 minuter
efter uppstarten?

NEJ

Kontrollera
for avbrott
i kablaget till
pressostaterna

Ar skillnaden
storre an
2 grader

Kontrollera
och justera
vattenflodet

L&s problemet
genom att byta

CHILLER 300

Kontrollera
pressostaterna

Laga kablaget

Byt
pressostaten




