GJPASRW-XXP

Flaktmotorn gar inte

Ar3.15 AT
glass&kringen till
relautgangarna i
PC1000 hel

Finns
230 VAC mellan
utgang OUT4 & AC-N pa
PC1000

JA

L&s problemet
genom att byta
sékrning

Kontrollera

att det finns spanning NEJ

L&s problemet
genom att byta
PC1000

till alla 3 lindningar p3
flaktmotorn

L&s problemet
genom att byta
flaktmotor
kondensator

L&s problemet
genom att byta
flaktmotor




