VIH/SIR/IP serien fran sn nnnRW1311nnnnn

Kompressorn

gar inte

Finns
230 VAC mellan

Kontrollera
att det finns spanning
ut fran kompressor

L&s problemet
genom att byta
sakrning

Ar5 AT
glassakringen till
relautgangarna pa
PC1001 hel

Los problemet
genom att byta
PC1001

NEJ L&s problemet

relaet fram till
kompressorn

Troligen ett fel pa
kompressorn,
kontakta din
aterforsaljare

» genom att byta
kompressor rela




