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Sla pa strdommen

* Vid uppstart visas aven
firmware version i LED
och pa styrkort PC1001

LED lyser inte

c.a. 5sek

Visas klockan
gller temperatur,

Tryck pa
startknappen

Varmepumpen
garinisin
uppstartssekvens

Varmepumpen
garinisin
uppstartssekvens

Fabriksinstallningar for
> parameterinstallningar galler.

Kommer JA NEJ " .
EE 3iLED det EE3 i LED Gar flaktmotor Flaktmotorn gar
displayen
NEJ

Fabriksinstalliningar for
> parameterinstallningar galler.

60 sekunder gar

Startar
ompressorn

Varmepumpen
arbetar med
uppvarmning

EE 1 eller EE 2
i LED

Kompressorn
gar inte

Varmepumpen arbetar med
uppvarmning,
skillnaden mellan parameter A och b bér
ligga pa 1-2 grader och luften som blases
ut fran varmepumpen ska vara svalare
an
omgivningstemperaturen.




